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Przekrój kabla

Oznaczenia aparatów
Oznaczenia zacisków

Typ kabla

Długość kabla

Opis

3(4) x1,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

YDYp 750V YDYp 750V YDYp 750V YDYp 750V YDYp 750V

PROJ. OBWÓD
OŚWIETLEN...

PROJ. OBWÓD
GNIAZD

KUCHNIA
PODGRZE...

WODY

PROJ. OBWÓD
GNIAZD

KUCHNIA
GRZEJNIK

ELEKTRY...
1,5kW

PROJ. OBWÓD
GNIAZD

KUCHNIA

PROJ. OBWÓD
GNIAZD

POKÓJ 1,2 , pp

Q2
S 301 B
1P
16A

Q3
S 301 B
1P
16A

Q1
S 301 B
1P
10A

Q1
P300
2P
25A
30mA
AC

Q4
S 301 B
1P
16A

Q5
S 301 B
1P
16A
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