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Przekrój kabla

Oznaczenia aparatów
Oznaczenia zacisków

Typ kabla

Długość kabla

Opis

3x1,5mm2 3x1,5/4x1,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2

Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

YDYp 450/750V YDYp 450/750V YDYp 450/750V YDYp 450/750V YDYp 450/750V

WYŁĄCZNIK
GŁÓWNY

OŚWIETLENIE:
Przedpokój,

Łazienka

OŚWIETLENIE:
Pokój,

Kuchnia

GNIAZDA:
Pokój

GNIAZDA:
Łazienka

GNIAZDA:
Kuchnia

Q3
S 301 B
1P
16A

Q5
S 301 B
1P
16A

Q2
P300
2P
25A
30mA
AC

Q1
FR 301
1P
32A

Q4
S 301 B
1P
16A

Q1
S 301 B
1P
10A

Q2
S 301 B
1P
10A
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Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B
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Nr. projektu: Kopernika 15 m17
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